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Busko-Zdrgj, 16.01.2017 r.

Informacja dla wykonawcow nr 2
Dotyczy postepowania na; ,.Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz instalacji
solarnej na budynku uzytecznosci publicznej Powiatu Buskiego — SOSW w Busku-Zdroju™” w
ramach projektu pn. , Instalacja systemdw energii odnawialnej na budynkach uzytecznosci
publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pinczowskiego™

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia.29 stycznia 2004 r. Prawo
zamodwien publicznych (Dz. U. 22015 r. poz. 2164 z pdz. zm.— dalej ustawy) udziela odpowiedzi
na zadane pytania.

Pytanie 1.

Prosimy o informacje jakie prace rozbiorkowe przewiduje Zamawiajacy w zakresie
wykonania obu zadan?

Odp. Pytanie 1
Zakres robot rozbiorkowych okresli projekt budowlano - wykonawczy.
Pytanie 2.

Czy Zamawiajacy wymaga aby w wykazie osob dla wykonania instalacji fotowoltaicznej
znalazt si¢ rowniez kierownik z zakresu sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (projektowanie i wykonanie)?
W zakresie prac wykonywanych, w zwigzku z tym zadaniem, taki specjalista w naszym
mniemaniu nie jest wymagany.

Odp. Pytanie 2
Zamawiajacy w tym zakresie dokonal modyfikacji SIWZ i ogloszenia o zamowieniu.
Pytanie 3.

Czy Zamawiajacy wymaga aby w wykazie osob dla wykonania instalacji solarnej znalazt sie
rowniez kierownik z zakresu sieci, instalacji, i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych (projektowanie i wykonanie)? W zakresie prac wykonywanych,

w zwigzku z tym zadaniem, taki specjalista w naszym mniemaniu nie jest wymagany.
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Odp. Pytanie 3
jow
Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie czy wraz z ofertg (dokumentami zawartymi w SIWZ pkt 13.1.
Oswiadczenie woli (Oferta) zawiera), Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty z dzialu
Dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art.
24 ustawy?

Odp. Pytanie 4
Oferta i wymienione dokumenty w pkt; 2, 3 i 4 pozostale sktada sie¢ na wezwanie.
Pytanie 5.

W punkcie 3.9 SIWZ okreslono, ze w przypadku przedtuzajacej sie procedury przetargowej,
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotowego zamowienia w terminie okreslonym w SIWZ
pkt 8 ppkt 8.1. (...), Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uniewaznienia postepowania.
Prosimy o informacje jaki czas przedtuzenia procedury bedzie dla Zamawiajacego
ostatecznym dla uniewaznienia postgpowania?

Odp. Pytanie 5
Czas gwarantujacy wykonanie robdt do 15.03.2017 r.
Pytanie 6.

Czy z zwigzku z zapisem punktu 3.9 SIWZ Zamawiajacy nie przewiduje jednak przedtuzenia
terminu realizacji zadania (z powoddw niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego)?

Odp. Pytanie 6
Nie.
Pytanie 7.

Wzér umowy §4 ust. 1.2. - pozostawiono wykropkowang pozycje na okreslenie czasu (lat)
utrzymania przez wykonawce systemu monitoringu. Okres utrzymania monitoringu nie
stanowi kryterium oceny przedstawionego w pkt 22.6 i 22.7., zatem nie bedzie on okreslany
przez Wykonawce. Prosimy o uzupelnienie zapisu umowy w celu prawidlowego okreslenia
przez Wykonawce kosztow ustugi.
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Odp. Pytanie 7

Czas utrzymania systemu monitorujacego zwigzany jest z udzielona rekojmia przez
Wykonawce okreslong w pkt. 22.6.

Pytanie 8.

W zwiazku z zapisem wzoru umowy §5 ust. 1 pkt 1.6.5. prosimy o informacje, ktéry z
budynkéw (tam gdzie bedzie montowana instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja solarna)
jest budynkiem podlegajacym ochronie konserwatorskie;j.

Odp. Pytanie 8

Zgodnie z informacja zawarta w pkt. 1.4 (str. 3 zal. 9 do SIWZ) Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, budynek nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Pytanie 9.

Pragniemy zwrdci¢ uwage Zamawiajacego, ze przedstawiony wzor umowy wydaje sie by¢
nie zbyt dokladnie skonstruowany dla Wykonawcy, ktory bedzie wykonywat jedno z zadan.
W kilku punktach umowy pomieszane zostaly wytyczne zaréwno dla instalacji
fotowoltaicznych jak i solarnych np. dlugosci gwarancji dla urzadzen, przez co zgodnie z
zapisami umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ zardbwno za urzadzenia uzyte w obu
instalacjach.

Odp. Pytanie 9

Wzdér umowy jest wzorem ogdlnym dla obydwu zadan. W przypadku udzielenia zamdwienia
na jedno zadanie , zastosowane beda warunki na jedno z zadan i zapisy dla instalacji nie
objetej umowa zostang usuniete.

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, ktéore z zadan oznaczone jest numerem l,a ktére nr 27?
W Informacji dla wykonawcéw nr 1 z dn. 11.01.2017 r. , odpowiedZ na pytanie nr 3,
okreslono, ze dla Zadania nr 1 nalezy sie wykaza¢ osobami okreslonymi m.in. w pkt. a)l
oraz a)3, czyli osobami posiadajagcymi uprawnienia elektryczne, za§ w wzorze umowy
Zadanie nr 1 to zadanie dotyczace instalacji solarnych, w tworzeniu ktérych kierownicy z
zakresu instalacji elektrycznych nie powinni by¢é wymagani. Wnosimy o ujednolicenie
odniesienia do numeracji zadan wystepujacych w postepowaniu, poniewaz informacje
przedstawione obecnie wprowadzaja bledy w interpretacji.

Odp. Pytanie 10

Patrz odp. na pytanie nr 2
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Pytanie 11

Chcielibysmy zwrécié uwage na wystepowanie na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego
rekordowych opadéw gradu (grad o najwigkszej srednicy mial blisko 10 cm) (zrédlo:
http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/112835.w-polsce-spadl-grad-wielki-jak-pilka-
nozna-wazyl-2-kilogramy). Nawet w ciggu ubieglego lata Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej wydat alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, dotyczace ostrzezen przed
burzami z gradem. Zagrozenie zostato ogloszone dla wszystkich wojewddztw, jednak
najwyzszy stopien (trzeci) zostal ogloszony wlasnie w wojewodztwie swietokrzyskim
(zrédlo: http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/prognoza.45/imgw-wydal-alerty-
pogodowe-grozne-burze-gradobicia-i-podtopienia,203823.1.0.html) Powiat konecki zostal w
tym czasie dotkniety gradem wielkosci piteczek pingpongowych (zZrodlo:
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/konskie/a/grad-wielkosci-pilek-
pingpongowych-w-powiecie-koneckim, 10338580/)

Zamawiajacy nie przewidzial w wymaganiach technicznych wzgledem modutow
fotowoltaicznych dodatkowych parametréw wytrzymalosci na opady gradu. Warto jednak
zwrdci¢ uwage, iz kazdy producent modutow fotowoltaicznych wyklucza wymiane
gwarancyjng moduléw w przypadku ich uszkodzenia przez gradobicie.

Ze wzgledu na dynamiczne zmiany klimatu oraz fakt, ze w najblizszej okolicy
Zamawiajacego w ostatnim czasie dochodzilo do intensywnych gradobi¢, wskazane byloby
zapewnienie dla zabudowywanych elementéw narazonych na opady gradu zwigkszonej
wytrzymatlosci na takie zjawiska. Sugeruje si¢ minimalizowa¢ ryzyko uszkodzenia modutow
poprzez zastosowanie modutéw fotowoltaicznych, ktére posiadaja odpornos¢ na grad o
$rednicy 55mm spadajacy przy predkosci 120km/h. Badanie tego typu przechodza jedynie
panele fotowoltaiczne wykonane z podzespolow najwyzszej jakosci i wytrzymalosci.
Wszyscy producenci modutéow fotowoltaicznych posiadaja wylaczenia gwarancyjne na
wypadek klesk zywiolowych w tym gradobic.

W zwigzku z powyzszym, aby zminimalizowa¢ ryzyko catkowitego uszkodzenia modutow
przez grad nalezy zastosowa¢ modutu o podwyzszonej odpornosci na jego uderzenia.
Sugerujemy zastosowanie paneli posiadajacych zwigkszona odpornos¢ na grad tj. 55 mm
srednicy przy predkosci co najmniej 33,5m/s.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy w trosce o dluga zywotnos¢ instalacji oraz
zapewnienie wysokiego bezpieczenstwa dopuszczonego rozwiazania, bedzie wymagal
produktu, ktory zapewni zwiekszong wytrzymalo$¢ na gradobicie wzgledem produktow
poddanych standardowym testom?

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage, iz posiadanie testow potwierdzajacych spetnienie w/w
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parametru znaczgco zmniejszy prawdopodobienstwo uszkodzenia modutéw w wyniku
takiego gradobicia, co zapewni zamawiajacemu zachowanie tak waznego w osiagnigciu
efektu ekologicznego.

Odp. Pytanie 11

W pkt. 1.6.5 Programu Funkcjonalno Uzytkowego Zamawiajacy okreslit wymagania
stawiane urzadzeniom. Panele fotowoltaiczne maja by¢ odporne na gradobicie, Zamawiajacy
wymaga by odpornos¢ elementéw byta odpowiednia do warunkéw klimatycznych
panujacych na danym terenie. Uszkodzenie paneli przez gradobicie podlega wymianie

w ramach rekojmi i gwarancji bez wzgledu na nasilenie gradobicia.

Pytanie 12.

Z uwagi na to ze Zamawiajacy nie udzielit wyczerpujacej odpowiedzi ponownie zwracam si¢
z prosbg o udzielenie wyjasnien do SIWZ:

L. W punkcie 1.6.5 PFU w czesci dotyczacej parametrdw inwertera Zamawiajacy
wskazal parametry nieistniejacych inwerterdw lub wskazal parametry konkretnego
producenta lub nieprawidlowo zostaly opisane parametry. Karty katalogowe inwerterow
podaja wylacznie nastepujace parametry dotyczace wejs¢ inwertera:

. Liczba trackeréw MPP (trackeréw MPP a nie wejs¢ MPP jak podano w PFU)
. Liczba wejs¢ na kazdy tracker MPP

Dlatego dla wyeliminowania watpliwosci ponownie proszg o prawidlowe okreslenie
parametroéw inwertera podajac ilo$¢ trackerow MPP oraz ilos¢ wejs¢ na kazdy tracker.

Odp. Pytanie 12.

Zamawiajacy informuje, iz nalezy zachowac parametry zgodnie z PFU str. 12 ( pkt 1.6.5). Podana liczba
wejéc 3 dla inwerteréw o mocy do 17kWp 14 powyzej 17 kWp odnosi si¢ jako wejscie na 1 tracker MPP.
Natomiast ilo§¢ trackeréw dla kazdego inwertera nalezy dobrac na etapie projektowania dla instalacji na
obiekcie.

Pytanie 13
Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem systemu zabezpieczajacego przed przegrzaniem? Co

ma wchodzi¢ w sklad takiego systemu? Jak ma on dzialac¢?

Odp. Pytanie 13.
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System zabezpieczajacy instalacje solarng przed przegrzaniem ma funkcjonowa¢ w okresach
przestojow w rozbiorze wody przy najwigkszych wartosciach nastonecznienia. Jego
zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego uzytkowanie systemu solarnego zgodnie z
udzielong rekojmia. Zamowienie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj dlatego
po stronie Wykonawcy lezy przyjecie odpowiedniego rozwigzania.

Pytanie 14

System monitoringu instalacji ma wspdlpracowac z juz istniejagcym systemem. Prosimy
o pisanie jak dziata obecny system? Na jakich urzgdzeniach zostal wykonany? Jaki jest jego
algorytm dziatania?

Odp. Pytanie 14.
Zgodnie z pkt. 1.9.3 Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

Pytanie 15

Czy w zakresie instalacji odgromowej, do zadan Wykonawcy nalezy wylacznie podigczenie
do istniejgcej instalacji zabezpieczenia moduléw, czy moze modernizacja calej instalacji
budynku?

Odp. Pytanie 15

Zgodnie z warunkiem okreslonym w Pkt 1.6.5 oraz 1.7.4 PFU , do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy modernizacja instalacji odgromowej w taki sposob, by zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie systemu PV lub/oraz systemu solarnego. Budynek posiada instalacje
odgromowa.

Pytanie 16

Czy Zamawiajacy uzna wygenerowany elektronicznie wyciag bankowy / histori¢ salda
rachunku bankowego z okresu do 1 tygodnia przed zlozeniem oferty jako wystarczajacy
dokument poswiadczajacy posiadania zdolnos$¢ finansowa tj. wysokos¢ posiadanych srodkéw
finansowych ?

Odp. Pytanie 16

Termin odnosi si¢ do zaswiadczenia z banku a nie wyciggu bankowego. Zamawiajacy jest
uprawniany do Zgdania aktualnego zaswiadczenia z banku na dzien wezwania do zloZenia
dokumentdw biorge pod uwage, ze wyciag nie jest zaswiadczeniem wydanym przez bank nie
bedzie uznany za wystarczajacy. POW]
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